
仕様書 

１． 業務番号  ７文世第２６号 

 

２． 業務名   アルカス SASEBO 非常用発電設備及び直流電源装置更新修繕業務 

 

３． 業務場所  アルカス SASEBO（佐世保市三浦町２－３） 

 

４． 業務期間  契約締結日から令和８年３月２３日まで 

 

５．  業務内容   

（１）アルカス SASEBOに設置している非常用発電設備及び直流電源装置の 

鉛蓄電池・整流器盤の交換及び既存設備との再調整、動作確認を行うこと。 

   (２) 非常用発電設備については機関Ｄ点検を行い、フィルターやオイル等部品の 

交換を行うこと。 

（３）取替えた不要となる機器類等については、関係法令に基づき撤去処分を 

行うこと。 

（４）本業務に係る所管官庁への届出等必要な手続きを行うこと。 

  （５）詳細については、設計書のとおり。 

 

６．  その他    

○作業にあたっては県及びアルカス SASEBO運営者と十分な日程調整等を行うこと。 

〇作業にあたり、事故防止に十分留意すること。 

○作業に伴う災害及び公害の防止については、付近の環境を十分に把握し適切に行うこと。 

  ○作業にあたっては、契約締結後に十分に事前調査を行い、本業務が設備の機能低下 

を起こさないように十分注意すること。 

○既設設備の撤去等によって発生した廃棄物は落札者の責任において処理すること。 

○納入機器の取扱いについて、納入期限までにアルカス SASEBO担当者に対する説明を 

行うこと。 

○更新機器の据付作業、不要となった既存機器の撤去、既存設備との接続調整、動作確認、 

納入機器取扱い説明のすべてを納入期限までに完了すること。 

○納入機器に対し、１年間の保証期間を設け、保証期間内に故障又は不具合が発生した場合は、

無償で修理を行うこと。 

〇業務実施に伴う災害及び公害の防止については、付近の環境を十分に把握し適切に行うこと。 

〇業務完了にあたっては、業務実施報告書（実施前、実施中、実施後の状況写真を含む。）を 

提出すること。 

○本仕様に記載のない事項、疑義又は不明点については、随時県及びアルカス SASEBOと協議 

すること。 



品名および作業内容 数量 単位 単価 金額 備考

A 非常用発電設備整備

1 蓄電池取替作業費 1.0 式

2 機関D点検及び部品交換作業費 1.0 式

3 現場管理費 1.0 式

4 取替部品関係産廃処分費 1.0 式

小計

B 直流電源装置更新工事

1 機器費 1.0 式

2 現地作業費 1.0 式

3 メーカー作業費（蓄電池組み込み・調整試験費） 1.0 式

小計

合計（税抜き）

消費税

A＋B　総合計（税込み）

設　計　図　書　　（数量総括表）

業務名：アルカスSASEBO非常用発電設備及び直流電源装置更新修繕業務



ＮＯ．１

品名および作業内容 数量 単位 単価 金額 備考

A 非常用発電設備整備

1 蓄電池取替作業費 1.0 式

1)制御弁式鉛蓄電池　SNSX－300 12.0 個

2)技術員・作業員　3名1日 3.0 人

　作業員（搬入・据付・運2名1日） 4.0 人

3)業務車両費（運搬ほか）　市内 1.0 式

4)提出書類作成費 1.0 式

5)使用済み　蓄電池処理費・運搬費（約240ｋｇ) 1.0 式

小計

2 機関D点検及び部品交換作業費 1.0 式

2-1）交換部品費　以下内訳

燃料フィルター 2.0 個

オイルフィルター 1.0 式

Vベルト（オルタネータ用） 1.0 本

Vベルト（冷却水ポンプ用） 1.0 個

ノイズチップASSY 12.0 個

セーフティーリレー 1.0 個

潤滑油（170L） 1.0 式

2-2）労務費

技術員派遣費（4人×3日　移動含む） 12.0 人日

宿泊費 8.0 泊

交通費 1.0 式

2-3)機材損料 1.0 式

2-4)雑材・消耗品 1.0 式

2-5)準備・報告費作成費 1.0 式

2-6)諸経費 1.0 式

小計

設　計　図　書　　（数量明細書）

業務名：アルカスSASEBO非常用発電設備及び直流電源装置更新修繕業務



ＮＯ．２

品名および作業内容 数量 単位 単価 金額 備考

3 現場管理費 1.0 式

3-1)労務費

技術員派遣費（移動含む）1人×3日 3.0 人日

宿泊費 2.0 泊

交通費 1.0 式

3-2)要領書・報告書取りまとめ費 1.0 式

3-3）諸経費 1.0 式

小計

4 取替部品関係産廃処分費 1.0 式

A合計（税抜き）

設　計　図　書　　（数量明細書）

業務名：アルカスSASEBO非常用発電設備及び直流電源装置更新修繕業務



ＮＯ．３

品名および作業内容 数量 単位 単価 金額 備考

B 直流電源装置更新工事

1 機器費

制御弁式鉛蓄電池　SNSX-500  ×54セル 1.0 式

　付属品（端子カバー・ボルトナット・接続金具・配
線類・センサー類）を含む

整流器盤（サイリスタ式）　TR-SNTR10075 1.0 面

　交流入力）３相3線200V・60Hz

　直流出力）120.4V　75A　Sid20A（電圧補償）

　・MCCB2P 50AF×8,　100AF×2,　225AF×１

　・MC　3PDT200A×１

小計

2 現地作業費

機器搬入・搬出（重量物） 1.0 式

　仮設電源バッテリー据付配線工事 1.0 式

　　PRX95D31R　表示・制御関係のみ

　機器処分運搬（直流電源盤） 1.0 式

小計

3 メーカー作業費（蓄電池組み込み・調整試験費）

技術員派遣費　4名2日　移動含む 1.0 式

宿泊費　2名1泊 4.0 泊

工具損料・消耗品・雑材費 1.0 式

諸経費 1.0 式

小計

B合計（税抜き）

設　計　図　書　　（数量明細書）

業務名：アルカスSASEBO非常用発電設備及び直流電源装置更新修繕業務
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